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Экспериментальным исследованиям электрической прочности твер­
дых диэлектриков в наносекундном диапазоне напряжений посвящены 
лишь отдельные работы [1, 2, 3].
Изучение электрических свойств органических электроизоляционных 
материалов при малых экспозициях напряжения представляет интерес 
как для физики пробоя, так  и для практических вопросов поведения изо­
ляции в конструкциях высоковольтной наносекундной техники.
В работе [1 ] исследоваіна электрическая прочность некоторых поли­
меров и слюды в однородном поле при экспозиции напряжения 5* IO - 9  
— 10 ~ 6 сек. Толщина образцов составляла 0,002— 0,008 см. Увеличение 
пробивного напряж ения было обнаружено при экспозиции около 
5 - 10 ~ 9 сек.
В однородном поле для фторопласта, гетинакса, оргстекла и вини­
пласта измерено запазды вание разряда  при пробое на вершине прямо­
угольном импульсе [2]. Д лина импульса изменялась от 3 до 100 нсек. 
Повышение электрической прочности в этих диэлектриках наблюдалось в 
интервале от 2  до 2 0  нсек , средняя скорость разряда  составляла около 
3* IO6 см/сек. Толщ ина образцов в данной работе равна 0, 01 см.
Исследованиями Д итмера [3] в неоднородном поле установлено, что 
время запазды вания в оргстекле и эпоксидной смоле толщиной 0,3 см 
составляет порядка 20 нсек. Пробой такж е производился на плоской 
части прямоугольного импульса с длиной фронта около 1 0  нсек.
В этой работе получены весьма высокие скорости развития разряда, 
достигающие IO8 см/сек, которые вызывают сомнения у некоторых ис­
следователей [4].
Д иттерт [5] исследовал зависимость электрической прочности эбони­
та и бакелизированной бумаги толщиной порядка десятых долей мил­
лиметра в однородном поле. Им такж е не было обнаружено зап азд ы ва­
ние разряда  вплоть до IO ' 8 сек.
Из приведенных работ следует, что время запазды вания разряда  в 
высокопрочных диэлектриках мало и составляет 3- IO- 9 се/с, а скорости 
развития разряда  могут достигать IO8 см/сек. Н ами проведены исследо­
вания запазды вания  разряда  в неоднородном поле для полистирола, по­
лиэтилена высокого давления, органического стекла, фторопласта - 4  и 
пластифицированного полихлорвинила в целях установления связи элек­
трической прочности и времени запазды вания разряда  с физико-химичес­
кими свойствами указанных полимеров. Д л я  щелочно-галоидных крис-
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таллов давно обнаруж ена зависимость между их физическими констан­
тами и 'величиной электрической прочности [6 ].
Д л я  некоторых полимеров и углеводородных жидкостей предприня­
ты попытки установить связь между электрической прочностью с вели­
чиной межмолекулярного сцепления (когезией). [7— 10]. Н ами такж е сде­
лана попытка проследить подобное соотношение в области наносекунд-
ных экспозиций н ап р я ж е­
ния в неоднородном поле 
для перечисленных выше 
полимеров.
Выбор диэлектриков
произведен по типу внутри­
молекулярных связей струк­
туры.





ституте [ 1 1 ].
Импульсы напряжения 
приблизительно , прямо­
угольной формы с фронтом 
3  нсек и длиной плоской 
части около 30 нсек. Спад напряжения за 30 нсек составляет 7%. О с­
циллограмма пробоя приведена на рис. 1 .
Пробой образцов производился в поле острие — плоскость при обоих 
полярностях острия. В работе использовались образцы размером 30X 30 
Х 8  мм с конической выточкой, радиус закругления которой составлял 
60 мк. В выточку запрессовывалась графитовая „пудра и приж ималась 
электродом.
Плоскость диаметром 40 /нм выполнена из латуни. Толщина о браз­
цов в месте пробоя для полиэтилена и полистирола составляла 1,5 мм, 
для остальных диэлектриков — 3 мм. Статическое пробивное напряжение 
образцов определялось пробоем на- фронте импульса с длиной 
=  6 - 1 0 " 6 се/с. Регистрация импульсов производилась осциллогра­
фом ОК-19.
Результаты  экспериментов приведены на рис. 2 а, б в виде зависи­
мостей средних пробивных градиентов от времени приложения н ап ряж е­
ния. К аж д ая  кривая построена по 4— 5 точкам. Н а каж дую  точку проби­
валась  партия образцов из 35 шт., статистическая обработка проводи­
лась по методике Лауэ.
Ш триховыми линиями на рис. 2 б обозначены средние пробивные 
градиенты для полистирола и оргстекла при экспозиции напряжений 
6  • 1 0  " 6 сек.
И з приведенных кривых видно, что коэффициент импульса в неод­
нородном поле достигает 2,2 2,4 при уменьшении экспозиций от
6  • 10 6 до 3 • IO"9 се/с, что можно объяснить запаздыванием разряда.
При пробое фторопласта-4 и пластифицированного полихлорвинила 
различие в пробивных напряж ениях при различных полярностях острия 
слабо выраж ено во всем интервале времени от 30 до 3 нсек , в то время 
как при экспозиции напряжения 6 * 1 0 ~ 6 сек оно составляет около 2 0 % 
для обоих диэлектрикоів.
Д л я  полистирола и органического стекла при экспозиции 6-10 ~6сек 
величина пробивного напряж ения при отрицательном острие на 30%, а 
для полиэтилена на 36% выше, чем при положительном острие. Эти
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Рис. Î. Осциллограмма импульса с пробоем на 




Рис. 2 а, б. Зависимость средней пробивной напря­
женности от времени приложения напряжения 
для полистирола 1, полиэтилена 2, органического 
стекла 3, фторопласта-4 (4) и поливинилиденхло- 
рида 5, 6 и 7 — средние пробивные напряженно­
сти для полистирола и органического стекла при 
экспозиции напряжения 6.10 ~ 6 сек.
а) при отрицательной полярности острия,
б) при положительной полярности острия
,нсек
ноек
данные согласуются с данными работ [3, 7, 8 ]. При пробое в интервале 
времени воздействия напряж ения 3 -+ 30- XS 9 сек для органического 
стекла наблю дается  значительное снижение эффекта полярности острия, 
а для  полиэтилена и полистирола, наоборот, происходит значительное 
увеличение разницы в пробивных напряж ениях в зависимости от поляр­
ности электродов, по сравнению с экспозицией напряж ения 1 0 сек 
(іриіс. 2 а, б).  Ввиду отсутствия литературных данных по исследованиям 
твердых диэлектриков в неоднородном поле при воздействиях наносе- 
кундных^ импульсов высокого напряжения сопоставление наших резуль­
татов с другими данными не представляется !возможным. М ожно лишь 
отметить, что в работе [ 1 2 ] для  органического стекла отмечено 
увеличение эффекта полярности острия с уменьшением экспозиции н а ­
пряжения.
Автор выдвигает предположение, что при малых временах воздейст­
вия напряж ения положительный объемный заряд  не успевает рассасы ­
ваться под действием большой напряженности поля на границе заряда , 
поэтому с уменьшением экспозиции напряжения влияние объемного з а ­
ряда при пробое диэлектрика должно увеличиваться. Это объяснение не 
затрагивает  вопроса о влиянии структуры диэлектрика на ф ормирова­
ние разряда.
Бёр [13] показал, что структура твердого диэлектрика в значитель­
ной мере влияет на возникновение и количественное распределение объ­
емного зар я д а  в межэлектродном промежутке. Поэтому есть основания 
полагать, что ход зависимостей Dcp =  f (Z3an ) при различных полярнос­
тях острия в сильных полях обусловливается не только значением эл ек ­
трического поля и временем приложения напряжения, но и структурой 
диэлектрика. ,
При наложении весьма кратковременных импульсов напряжения v 
острия создается очень высокая локальная  напряженность поля. В этом 
сЛучае источником свободных электронов помимо ионизации столкнове­
нием может выступить туннельный эффект зинеровскюго типа, вероят­
ность каждого резко возрастает при напряженности поля D = I O 7 в/см.
В условиях наших опытов м аксимальная напряженность поля у ост­
рия при определении ее по формуле [15]:
где ! / — пробивное напряж ение,
г — радиус Закругления острия, 
d — толщина образца,
в интервале времени от 30 до 4 нсек в области острия составляла 
1 ,0-10 7 -+ 2,2 - IO7 в/см.
При больших напряж енностях поля и малых экспозициях прилож е­
ния напряж ения возможно несколько иное перераспределение объемных 
зарядов у электродов в отличие от микросекундного диапазона прилож е­
ния напряжений.
При отрицательном острие ввиду одновременного разівишя много­
численных лавин с катода положительный объемный зар я д  может д о ­
стигнуть большой величины, что приведет к резкому торможению разви­
вающихся лавин. Потребуется значительное повышение напряж ения на 
электродах для дальнейшего развития разряда. В случае положительно­
го острия будут наблю даться, с одной стороны, некоторая компенсация 
положительного объемного заряда  туннельным эффектом, но, с другой 




ронов в области острия будет увеличиваться положительный заряд  вбли­
зи острия.
Кроме того, развитие объемного заряда  в глубь промежутка может 
ограничиваться, малой экспозицией напряжения. Из этого следует, что 
накопление объемного заряда , оказывающ его решающую роль в форми­
ровании разряда, будет зависеть от величины потенциала ионизации мо­
лекул  диэлектрика.
Табл. 1 показывает, что наибольшим потенциалом ионизации, а сле­
довательно, наименьшей величиной объемного заряда  характеризуется 
фторопласт - 4  и пластифицированный полихлорвинил (полиівиниліиден- 
хлорид) [16].
Т а б л и ц а  1
Полимер Потенциал ионизации /эв/ /
Полистирол 8 ,67
Полиэтилен 10,2
Нолиметил метакрилат 11, 3
Поливинилиденхлорид 13, 2
Политетрафторэтилен 1 3 ,3 ± 0 ,1
Тогда эффект полярности острия при пробое фтороплйсТ34 и поли- 
винилиденхлорида в интервале 4 +  30 нсек должен быть выражен слабо, 
в то время как для полиэтилена и полистирола иметь значительную ве­
личину.
При дальнейшем уменьшении экспозиции напряж ения влияние по­
лярности острия при пробое диэлектриков должно уменьшаться.
В наших исследованиях такж е установлено, что івремя зап азд ы ва ­
ния разряда  при положительной полярности оістрия в органическом, 
стекле и полистироле составляет 24 +  30 - I O 9 сек, что согласуется с 
данными работы [3].
М алы е величины времени запазды вания и большие перенапряжения 
позволяют пренебречь статическим временем запазды вания и считать 
запазды вание разряда  временем формирования. Тогда средняя скорость 
разряда  определится как
‘'зап
где d  — толщина диэлектрика, *
Z3an — время запаздывания разряда.
Д л я  органического стекла при Ecp =  16 мв/см и времени формиро­
вания 4 - 10~ 9 сек V co = 7  • IO7 см/сек, что подтверждает данные работы 
[3]. Это значение скорости развития разряда  на порядок превышает ско­
рость распространения, разряда  в этом диэлектрике в однородном поле 
[2 ] и соответствует скорости разряда  в воздухе. -
Очевидно, в очень сильном поле электроны, обладая  очень высоки­
ми скоростями, испытывают меньшее торможение при столкновениях с 
атомами твердого вещества.
По результатам  работы можно сделать следующие выводы:
1. При пробое твердых диэлектриков в наносекундном диапазоне 




2. Время зап азды вани я  р азряд а  в органическом стекле и полистиро­
л а  в неоднородном поле составляет 2,4 3- IO - 8  сек.
3. Средняя скорость развития р азр я д а  в полимерах в интервале 
экспозиций напряж ения 4 -г- 3 0 * 1 0 "9 сек составляет +  O7 7* IO7 см/сек.
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